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Einleitung

Die Brandschutzordnung dient dem Zweck der vorbeugenden Brandverhütung sowie

der Festlegung von Maßnahmen im Brandfall mit dem Ziel, Personen- und

Sachschäden im Brandfall möglichst gering zu halten.

Die Brandschutzordnung entbindet nicht von der Verpflichtung, sonstige
Arbeitsschutzvorschriften und allgemeine Regeln der Technik zu beachten und

einzuhalten.

Geltungsbereich

Die Brandschutzordnung gilt fachlich für

das Wohnheim BBS in 99427 Weimar

Räumlich gilt die Brandschutzordnung in allen Eingängen und Einrichtungen, auf

Freiflächen und sonstige Anlagen des Wohnheimes.

Die Brandschutzordnung Teil A richtet sich an alle Personen (z. B. Personal,

Bewohner, Besucher, Mitarbeiter von Fremdfirmen), die sich im Gebäude bzw. auf

dem Gelände aufhalten. Sie enthält allgemeine Anweisungen für das „Verhalten im

Brandfall“ und ist an geeigneten Stellen in den Gebäuden aufgehängt.

Die Brandschutzordnung Teil B richtet sich an alle Personen, die sich regelmäßig
im Wohnheim aufhalten (z. B. Personal, Bewohner, Angestellte, Raumpfleger).

Die Brandschutzordnung Teil C gilt für von der Amtsleitung benannte bzw.

bekanntgegebene Personen, die im Brandschutz besondere Aufgaben wahrnehmen,
z.B.

- Brandschutzbeauftragter,
- die/der Brandschutzhelfer

- der Hausmeister und

- die/der Erstehelfer.

Verfügbarkeit der Brandschutzordnung

Diese Brandschutzordnung ist an geeigneter Stelle bei der Wohnheimleitung zur

Einsicht hinterlegt.

Diese Brandschutzordnung steht zum Download unter der folgenden Adresse:

https://sbbz-weimar.de/de/service/wohnheim/

Dem Personal ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses bekannt zu geben, dass sie

sich über den Inhalt dieser Brandschutzordnung zu informieren und sie zu beachten

haben.
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Den Erziehern (w/m/d), insbesondere der Wohnheimleitung, sollten diese

Brandschutzordnung als unterstützendes Lehrmaterial für die jährlich notwendige

Unterweisung der Bewohner zum Brandschutz (w/m/d) nutzen.

4 Inkrafttreten

Die Brandschutzordnung tritt nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Sie ersetzt alle

bisherigen Regelungen gleichen oder ähnlichen Inhalts.

Prüfung und Freigabe:

M OF. 20 2% Wohnheimleitung
Datum Funktion / Titel
 

Philipp, Andreas

Name, Vorname in Druckschrift
 

 
Stand: 18.05.2026

Herausgeber: Stadtverwaltung Weimar

A01-40 Arbeitssicherheit
Schwanseestraße 17

99423 Weimar

Redaktion: Patrick Fenske

Brandschutzbeauftragter

Patrick.Fenske@stadtweimar.de
 

03643-762-820
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A Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

Die Brandschutzordnung Teil A ist im Ermessen an geeigneten Stellen im Wohnheim

als Aushang bekannt gemacht.

Die Bewohner, Besucher (z. B. Eltern) und vorübergehend Tätige (z. B. Handwerker)
haben den Anordnungen der Erzieher bzw. der Einsatzkräfte der Feuerwehr Folge zu

leisten.

Brände verhüten

&&
Keine offene Flamme: Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
 

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

=

Brand melden IS Notruf absetzen

Gefährdete Personen wamen /

In Sicherheit }- Alarmsirene benutzen

bringen
Hilflose mitnehmen

Türen schließen

Gekennzeichneten

Fluchtwegen folgen

Sammelstelle aufsuchen

Auf Anweisungen achten

 

Löschversuch aS Feuerlöscher benutzen

unternehmen
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B Brandschutzordnung Teil B

B-1 Brandverhütung

Der im Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung genannte Personenkreis ist

verpflichtet, durch Vorsicht und Umsicht zur Verhütung von Bränden beizutragen.
Dazu sind insbesondere folgende Regelungen zu beachten:

Alle Personen sind verpflichtet, Rauchgeruch und Brandverdacht sofort dem

in der Brandschutzordnung Teil C genannten Personenkreis zu melden.

Rauchverbote, Verbote des Umgangs mit offenem Feuer und Licht sind

unbedingt zu beachten. Geräte zur persönlichen Hygiene (elektri. Rasierer)
sowie Handy & Laptop dürfen nicht unbeaufsichtigt geladen / betrieben

werden

Durch das Wohnheim gestellte Ortsveränderliche elektrische Geräte dürfen

nur verwendet werden, wenn diese den einschlägigen VDE-Vorschriften

entsprechen und vor ihrem erstmaligen Gebrauch sowie anschließend

regelmäßig durch Elektrofachkräfte oder durch elektrotechnisch unterwiesene

Personen geprüft wurden.

Elektrischen Koch- und Heizgeräte (z.B. Toaster, Tauchsieder, Kochplatten)
sind in den Wohnräumen grundsätzlich untersagt.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung.
Grundsätzlich: hält das Wohnheim entsprechende Geräte zur Nutzung in den

Gemeinschaftsküchen vor.

Ausnahmen: Nach Einzelfallentscheidung durch die Wohnheimleitung können

Toaster und/oder Wasserkocher zur Nutzung in den Wohneinheiten

ausgegeben werden.

Schäden an elektrischen Einrichtungen (z. B. beschädigte Kabel und Schalter,

Funkenbildung, Schmorgerüche) und sonstigen Ver- und Entsorgungs-

leitungen sind umgehend dem in der Brandschutzordnung Teil C genannten
Personenkreis zu melden. Beschädigte elektrische Einrichtungen sind außer

Betrieb zu nehmen. Elektrische Sicherungen dürfen nicht überbrückt werden.

Die Schäden dürfen nur durch zuständige Fachkräfte beseitigt werden.

Alle Brandschutzeinrichtungen (z.B. Feuerlöschgeräte, Brand- und

Rauchschutztüren, Feststellanlagen für Brand- und Rauchschutztüren, Rauch-

und Wärmeabzugsanlagen) sind in einem ordnungsgemäßen und

funktionssicheren Zustand zu halten. Daher sind Mängel an

Brandschutzeinrichtungen und auch benutzte Feuerlöscher sofort dem in der

Brandschutzordnung Teil C genannten Personenkreis zu melden, damit der

Mangel umgehend abgestellt wird, die Feuerlöscher wieder befüllt werden

können und von diesen Personen ggf. festgelegte Ersatzmaßnahmen (z. B.

Bereitstellung eines Reservefeuerlöschers) ergriffen werden.

Brandschutzeinrichtungen und deren Hinweisschilder sowie die

Kennzeichnungs-schilder für den Verlauf der Flucht- und Rettungswege
dürfen nicht verdeckt oder zugestellt werden.

Brandschutzordnung nach DIN 14096
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Die Flucht- und Rettungswege müssen jederzeit nutzbar sein. Daher ist das

Abstellen von Gegenständen in Treppenräumen unzulässig, und Flure dürfen

auf ihrer gesamten Länge nicht durch abgestellte Gegenstände eingeengt
oder blockiert werden, gekennzeichnete Rettungsfenster in den

Wohneinheiten müssen von jedem Nutzer jederzeit zugänglich sein.

Brand- und Rauchausbreitung

Die Brandschutztüren (z. B. von Lager-, Abstell- und Hausanschlussräumen) sowie

die Rauchschutztüren im Verlauf der Flucht- und Rettungswege (z. B. zwischen

Fluren und Treppenräumen oder zur Unterteilung langer Flure) sollen die Ausbreitung
von Feuer und Rauch verhindern.

Die Türen sind daran zu erkennen, dass sie normalerweise selbst schließen (z. B.

über ein Federband oder einen Türschließer) oder zusätzlich als Brand- oder

Rauchschutztüren gekennzeichnet sind. Diese Türen können zusätzlich mit einer

Feststellanlage ausgerüstet sein, welche die Tür dauerhaft offen hält und bei

Raucheinwirkung die Tür zum selbsttätigen Schließen freigibt.

Die Türen können die o. g. Funktion jedoch nur dann erfüllen, wenn sie in vollem

Umfang funktionstüchtig sind. Brandschutztüren müssen selbstschließend sein

(Einrasten im Verschluss). Rauchschutztüren müssen zusätzlich auch

dichtschließend sein (Bodendichtung). Diese Türen dürfen nicht durch Keile, Bänder

oder sonstige Hilfsmittel in geöffnetem Zustand blockiert werden. Änderungen, wie z.

B. Veränderungen am Türblatt oder das Entfernen des Schließzylinders, dürfen an

diesen Türen nicht vorgenommen werden.

Ebenso dürfen Feststellanlagen für Brand- und Rauchschutztüren nicht durch

abgestellte Gegenstände blockiert oder außer Betrieb gesetzt werden.

Flucht- und Rettungswege

Zu den Flucht- und Rettungswegen im Wohnheim gehören die Flure, Treppenräume,
außenliegende Treppen und ggf. vorhandene Rettungsbalkone. Türen im Verlauf

dieser Rettungswege müssen im Wohnheimbetrieb jederzeit von Innen ohne

Hilfsmittel in voller Breite öffenbar sein. Es genügt nicht, wenn der Hausmeister im

Gefahrenfall die Türen aufschließt. Ebenso sind Notschlüsselkästen verboten.

Alle zum Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung gehörenden Personen haben

sich über die Flucht- und Rettungswege in den Bereichen, in denen sie sich aufhalten,
zu informieren. Zur Orientierung dienen die mit den Fluchtwegsymbolen
gekennzeichneten Wege in den Gebäuden und deren Ausgänge.

Brandschutzordnung nach DIN 14096
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Speziell gekennzeichnete Flächen für die Rettungskrafte (Feuerwehr und

Rettungsdienst) sind von Kraftfahrzeugen und sonstigen Gegenständen ständig
freizuhalten. Dazu gehören auch deren Zufahrtswege, die z. B. auf die Rückseite des

Wohnheimes führen.

Verschlossene Türen im Verlauf der Rettungswege und verstellte Flächen für die

Rettungskräfte sind umgehend dem in der Brandschutzordnung Teil C genannten
Personenkreis zu melden.

Melde- und Löscheinrichtungen

Da die technische Ausführung von Brandmelde- und Alarmierungsanlagen sehr

unterschiedlich sein kann, sind pauschal folgende Angaben zu beachten:

Brandmeldeanlagen haben die Aufgabe, einen Brand zu melden. Die

Brandmeldung kann hausintern erfolgen oder direkt zur Feuerwehr geleitet
werden.

Alarmierungsanlagen haben die Aufgabe, anwesende Personen durch einen

akustischen Alarm vor einer drohenden Gefahr zu warnen, damit sie

frühzeitig das Gebäude verlassen können. In Gebäuden bewirkt die

Auslösung der Brandmeldean-lage (automatisch oder manuell) gleichzeitig
die automatische Auslösung der Alarmierungsanlage.

Nach der Auslösung einer Brandmeldanlage ist in jedem Fall die Feuerwehr

zusätzlich über Telefon zu verständigen.

Das Wohnheim verfügt über keine Brandmeldanlage. In den Gemeinschafts-küchen

und Wohneinheiten sind Rauchwarnmelder installiert. In den Treppenräumen wurden

manuelle Alarmierungsgeräte (mit Sirene und Blitzleuchte) installiert. Der Bewohner,

welcher einen Brand entdeckt, hat beim verlassen des Wohnheims mittels des

nächstgelegenen manuellen Alarmierungsgerätes andere Bewohner auf den Brand

aufmerksam zu machen. 
 

Alle Erzieher haben sich über die vorhandenen Alarmierungsgeräte sowie die

vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen zu informieren.

Nicht sofort sichtbare Feuerlöscheinrichtungen sind durch die nachfolgend

dargestellten Hinweisschilder gekennzeichnet, damit sie im Bedarfsfall schnell

aufgefunden werden können:
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Teile A, BundC

     
Kulturstadt Europas

8 von 21



A01-40

Kennzeichnung Kennzeichnung
nach nach

ASR A1.3 ASR A1.3

ALT NEU

Feuerléscher

Löschschlauch

Mittel und Gerät zur

Brandbekämpfung

Handfeuermelder

=Ey

a

(a

a

Pe

ba

ta

Bd

Bea

Hausalarm

wenn im Gebäude vorhanden

wenn im Bereich vorhanden

(Löschdecke, Sand o.ä.)

wenn im Gebäude vorhanden

wenn im Gebäude vorhanden

Die Regeln für den Einsatz von Feuerlöschern sind zu beachten und im Anhang
dieser Brandschutzordnung dargestellt. Auskunft über geeignete Löschmittel für die

verschiedenen Brandklassen gibt die nachfolgende Tabelle 1.

Damit diese Einrichtungen im Brandfall unverzögert in Betrieb genommen werden

können, sollten sich alle Erzieher und sonstige für das Wohnheim angestellte
Personen mit deren Bedienung vertraut machen (aufgedruckte Bedienungshinweise
lesen, Piktogramme betrachten). Die Standorte der Löschgeräte sind in den

aushängenden Flucht- und Rettungsplänen (soweit erforderlich) enthalten.
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Tabelle 1: Brandklassen und zugeordnete geeignete Löschmittel

 

   
 

Speisefette und
-öle in Frittier- und

Fettbackgeräten
(Fettbrand)

    ‚8. Aluminium, | z.B. Speiseöleund| z.B. Holz, Papier, | z.B. Lacke, Farben, \ 2.8. Methan, Ace-

Natrium, Kalium,
|

Spelsefettei Kunststoffe, Kohle, | Alkohole, Benzine, | tylen, Erdgas, Pro-

 

 

 

    
 

|
Textilien, Auto- Wachse, Teer, viele

| pan,
Wasserstoff | Magnesium

| reifen, Stroh
|

Kunststoffe |

Pulverlöschermit =~ o ® | ® | ü | 5

ABC-Löschpulver i
|

|

i |
|

|

Puiverléscher mit BC >
- ®

|

® | = =

Pulver | i
:

|

i i

Pulverlöscher mit E - - j = ® | =

Metallbrandpulver = i |

Kohtendioxidlöscher “ ® : = ” | -

Wasserlöscher
i

& us i = - | -

Wassernebellöscher | ® =

| zu | =

|

i | |
Schaumlöscher | e 2

i
- | =

|

a:

Fettbrandlöscher | (@)
|

(@)
i

- | -

| ®

® = geeignet = bedingt geeignet, soweit für diese Brandklasse zugelassen — = nicht geeignet

(@) = Mögliche Brandklassen-Kombination mit der Brandklasse F nach geprüfter Eignung und Zulassung.

B-5 Verhalten im Brandfall

Die wichtigsten Regeln lauten:

- Ruhe bewahren und Panik vermeiden! und

- Sicherheit geht vor Schnelligkeit!

Dazu gehören, dass aufgeregte Personen beruhigt und aus dem Gefahrenbereich

begleitet werden müssen, damit keine Panik entsteht, und dass weder gerannt noch

gebummelt werden soll. Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung.

B-6 - Brand melden

Wer den Ausbruch eines Brandes bemerkt, hat unverzüglich den manuellen Alarm

auszulösen und die Feuerwehr zu alarmieren. Dies erfolgt
- bei Vorhandensein einer Brandmeldeanlage durch Betätigen des

roten Handfeuermelders oder

- bei Vorhandensein einer Hausalarmierungsanlage durch Betätigen des

blauen Hausalarmmelders oder

- von einern Telefon über den Feuerwehr-Notruf (0) 112

Brandschutzordnung nach DIN 14096
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Die Betatigung eines Handfeuermelders oder Hausalarmmelders ersetzt nicht die

mündliche Brandmeldung über das Telefon bei der Feuerwehr. Auch bei einer

automatischen Alarmierung der Feuerwehr sollte zusätzlich eine telefonische

Brandmeldung erfolgen.

Folgendes 5-W-Schema ist dabei einzuhalten:

» WO ist etwas passiert?

« WAS ist passiert?

» WER ruftan?

« WIEVIELE Verletzte?

« WARTEN auf Rückfragen
WICHTIG: Die Leitstelle beendet das Gespräch!

Alarmsignale und Anweisungen beachten

Bei Ertönen des Räumungssignals sowie bei Gefahren haben alle Personen mit

Ausnahme der Rettungskräfte das gefährdete Gebäude sofort zu verlassen. Sie

begeben sich möglichst auf dem kürzesten Weg zum Sammelplatz.

Jeder Alarm ist ernst zu nehmen, auch wenn er sich als Fehlalarm herausstellt.

Folgende Sammelplätze wurden festgelegt:
 

fürdas Wohnheim

- Vor dem Mehrgenerationenhaus "Carl-Gärtig-Straße 25a"

alias "Kindergarten / Bürgerzentrum Weimar-Schöndorf"

 

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Anweisungen des in der

Brandschutzordnung Teil C genannten Personenkreises unbedingt Folge zu leisten.

Wenn die Feuerwehr eingetroffen ist, sind ausschließlich die Anweisungen der

Einsatzkräfte der Feuerwehr zu befolgen.

Das Wohnheimpersonal gibt die an sie gerichteten Anweisungen an die Bewohner

weiter und achten auf deren Einhaltung.

Nach einem Gefahrenfall ist das Wiederbetreten der Gebäude erst nach der

Freigabe durch die Feuerwehr zulässig, auch wenn das Alarmsignal vorher

verstummt. Zuvor ist auch die Bergung von Sachgütern (z. B. persönliches Eigentum)
nicht zulässig.
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Wenn abzusehen ist, dass das Gebaude kurzfristig nicht mehr betreten werden kann,
dann wird durch die Heimeitung bekannt gegeben, dass sich alle Personen in eine

witterungsgeschützte Unterkunft begeben, in der sie versorgt werden können

(Evakuierung).

Der Ort für die längerfristige Evakuierung des Wohnheims ist

 

wird vor durch Rettungskräfte festgelegt.

 
B-8 In Sicherheit bringen

Vor dem Verlassen der Räume sollten die Fenster geschlossen werden. Alle Türen im

Gebäude sind geschlossen zu halten bzw. hinter sich zu schließen, aber nicht zu

versperren.

In den Gemeinschaftsküchen sind bei ertönen des Alarmsignals die elektrischen

Geräte, z.B. Mikrowelle und Elektroherd abzuschalten.

Kennzeichnung Kennzeichnung
nach nach

ASR A1.3 ASR A1.3

ALT NEU

Rettunsgweg |re
Sammelstelle ER wenn für Bereich festgelegt

wenn im Gebäude vorhanden

-e=|

 

Krankentrage   
Augenspüleinrichtung wenn im Bereich vorhanden

Erste Hilfe

Notalisstieg wenn im Gebaude vorhanden
(mit Leiter)

Rettungsausstieg wenn im Gebaude vorhanden

 
. : . Richtungsanzeige entsprechendSicherheitszeichen 9 9 pl

RK>| der tatsächlichen Richtung (links,
en rechts, nach oben, nach unten usw.)
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Auf dem Sammelplatz ist durch die Erzieher, eine Vollzähligkeitskontrolle zur

Feststellung fehlender Bewohner durchzuführen. Die Räumung ist durch die

Wohnheimleitung bzw. die Erzieher dem Brandschutzbeauftragten zu melden.

Fehlende Personen sowie andere Besonderheiten sind unverzüglich dem Einsatzleiter

der Feuerwehr mitzuteilen, damit dieser geeignete Rettungsmaßnahmen veranlasst.

Die Bewohner sind darauf hinzuweisen, dass das Gebäude erst nach der Freigabe
‘durch eine autorisierte Person (Feuerwehr oder Heimleitung) wieder betreten werden

darf.

Löschversuche unternehmen

Die Brandbekämpfung ist soweit möglich unter Berücksichtigung der Eigensicherung
und des Rückzugweges nur durch geeignete Personen (z. B. Erzieher, jedoch keine

Bewohner) durchzuführen, wobei alle Erzieher und Bewohner vorrangiges Interesse

an der raschen Räumung des Gebäudes haben müssen.

Für die Brandbekämpfung sind Feuerlöscher, Wandhydranten oder

Feuerlöschdecken zu benutzen. Notfalls können auch andere Hilfsmittel wie ein Eimer

voll Wasser, Decken aus Baumwolle, trockener Sand o. ä. eingesetzt werden. Es

dürfen keine leicht brennbaren Stoffe verwendet werden, weil diese zur

Brandausbreitung beitragen. Die Angaben in Abschnitt 6, Tabelle 1 sind zu beachten.

Brennende Personen sind sofort aufzuhalten. Die Flammen sind durch Übergießen
mit Wasser, durch Ersticken mit Decken o. ä. oder durch Wälzen auf dem Boden zu

löschen. Auch Feuerlöscher können zum ablöschen einer brenneden Person genutzt
werden. den Löschmittelstrahl nicht direkt auf den Kopf einer Person richten.

Brände an elektrischen Verteilern oder ähnlichen Anlagen dürfen nicht mit Wasser

oder Schaum gelöscht werden. Hierfür sind CO2-Löscher oder Pulverlöscher zu

verwenden. Vor der Brandbekämpfung sind diese elektrischen Anlagen möglichst
spannungsfrei zu schalten. Anlagen in elektrischen Betriebsräumen dürfen nur von

Fachleuten abgeschaltet werden. Das Einschalten von elektrischen Anlagen darf

nach einem Brand erst nach Prüfung und Freigabe der betroffenen Anlagen durch

eine Elektrofachkraft erfolaen.

Friteusenbrände dürfen nicht mit Wasser gelöscht werden. Friteusenbrände sind

durch Abdecken mit einem trockenen Deckel zu ersticken oder es ist ein speziell für

die Brandklasse F zugelassener Feuerlöscher zu verwenden.

Brände an Gasleitungen und Gasflaschen dürfen nur durch die Feuerwehr gelöscht
werden.

Brandschutzordnung nach DIN 14096
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B-10 Besondere Verhaltensregeln

B-10.1 Verhalten bei nicht benutzbaren Rettungswegen

Wenn der Hauptfluchtweg und der Nebenfluchtweg, z. B infolge Verrauchung, nicht

mehr benutzbar sind, müssen sich die betroffenen Personen für die Feuerwehr

bemerkbar machen, damit diese die erforderlichen Rettungsmaßnahmen einleiten

kann. Dies kann z. B. durch Hilferufe und Winken aus einem Fenster der Wohneinheit

erfolgen. Fenster dürfen jedoch nur geöffnet werden, wenn durch sie weder Feuer

noch Rauch .eindringen kann. Die Türen sind geschlossen zu halten und deren

Türspalten sind ggf. mit nassen Tüchern abzudichten.

Beim Eindringen von Rauch in die Treppenräume sind die Fenster im Treppenraum
zu öffnen. Sofern vorhanden, können auch die Handauslöser für die

Rauchabzugsöffnung betätigt werden. Solche Handauslöser befinden sich

mindestens im Erdgeschoss sowie im obersten Geschoss des Treppenraumes. Zur

Unterstützung der Entrauchung ist die betreffende Ausgangstür im Erdgeschoss
dauerhaft zu öffnen.

In verrauchten Rettungswegen sollte sich gebückt oder kriechend bewegt werden, da

in Bodennähe meist noch atembare Luft und weniger heiße Brandgase vorhanden

sind und eine bessere Sicht möglich ist. Wenn vorhanden, sollte ein möglichst nasses

Tuch vor Mund und Nase gehalten werden.

B-10.2 Sofortmaßnahmen bei Brandverletzungen

Nachfolgend sind die wichtigsten Regeln für Sofortmaßnahmen bei

Brandverletzungen dargestellt, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu ergreifen
sind. Die weitere Versorgung erfolgt durch die Rettungskräfte.
- Keine brennende oder verbrannte Kleidung vom Körper abreißen.

- Brandwunden niemals mit dem Finger berühren.

- Keine Salben, Puder, Gelees oder Öle auf die Brandwunden auftragen.
- Brandblasen nicht öffnen (Infektionsgefahr).
- Gesichts- und Augenverbrennungen nicht verbinden.

- Sofortige Kaltwasseranwendungen bis der Schmerz nachlässt (ggf. bis zu 15 min).
- Bei größeren Verbrennungen am Körper nur steriles Brandwundenverbandtuch

anlegen.
- Verletzten, die bei Bewusstsein sind, schluckweise viel Flüssigkeit zuführen

(z. B. Kochsalzlösung — 1 Teelöffel Kochsalz auf 1 | Wasser).
- Verletzten keine Beruhigungs- oder Schmerzmittel und keinen Alkohol geben.
- Verletzte vor Auskühlung schützen — Rettungsdecke verwenden, die jedoch die

Brandwunden nicht berühren darf.

- Bewusstlose Verletzte in die stabile Seitenlage bringen.
- Bewusstsein, Atmung und Kreislauf des Verletzten ständig kontrollieren.
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Anhang Regeln für den Einsatz von Feuerlöschern

1. Feuerlöscher erst am Brandherd in Betrieb setzen

2. Feuerlöscher senkrecht halten

3. Folgende Löschtaktiken beachten

* Windsichtung beachtan und genügend “ Blächenkrände won ware

Abstand halter! Die Hammen oieht direkt nach hintendéschent

löschen, sondern das Brandaul. '

  
* Stoßwelse löschen! Nur soviet Losthmittel * Tropf- und Fließbrände won

einselzen,wie aur Abläschung erforder oben nach unten läschen!

lich ist. Läschmüttelreserven für evtl. Whe. -

dlerentzündungen bereiihalten,

  
* Wenn möglich mehrere Läscher gleich- * Personenkrand init

zeillg.eingatzen - cichtnachelnandadt Feuerlöscher löschen.

At sb
© AufWiedwentetindunges achten! Einmal vingesetate Feuerlöscher

Brandstelle nicht verlassen, dürfen nieht. an ihren Platezunisk-

gebrachtwerden! Sie müssen

neu geftiitiund geprüftwerden!

sunders beobachten!
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